PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
SAE - Secretaria de Agua e Esgoto

ATENDENDO AO DECRETO N° 5.440 DE 04/05/2005 DA PREGENCIA DA REPUBLICA

QUALIDADE DA AGUA TRATADA DISTRIBUIDA
Analises Realizadas emiNOVEMBRO / 2023

Parametros | Média dos ResultadosValores de ReferénciaUnidades
Cloro Residual Livre 1,64 0,2a5,0 mg/L
Cor Aparente 5,00 Maximo 15 mgPtCo/L
Flaor 0,69 0,6a0,8 mg/L
pH 7,56 6,0a9,5 U/pH
Turbidez 0,51 Maximo 5 NTU
Coliformes Totais AUSENTE Ausente NCMF/mL
Coliformes Fecais AUSENTE Ausente NCMF/mL

Conforme Portaria GM/MS n°888/2021




